
Sponge Jet Inc.
Sistema de Esponjas Abrasivas Sponge Blasting System

Determinación de la concentración mínima de potencial explosión.

Sponge Jet ha realizado, recientemente, exhaustivas pruebas con las esponjas abrasivas en atmós-
feras explosivas. Se ha llamado la atención sobre el problema de las pequeñas cantidades de polvo
residual generado por el polímero de la esponja en áreas de trabajo en la cuales hay chispas de sol-
dadura o calor producido por filamentos incandescentes. En respuesta, hemos decidido llevar a cabo
las siguientes pruebas, esperando aclarar toda duda al respecto.

Hemos anexado el informe original del laboratorio y, adicionalmente, encontrarán un resumen de los
resultados, en los siguientes párrafos.

Sponge Jet envió dos muestras diferentes de las esponjas abrasivas Silver Sponge Jet Media al
Centro de Investigación de Combustión (Combustion Research Center) de Fenwal Safety Systems,
en Marlborough, Massachussetts. La primera muestra fue aplicada con ráfagas y reciclada, ocho
veces, sobre una placa de acero, para simular el uso común de la esponja. La segunda muestra fue
aplicada y reciclada 18 veces sobre una placa de acero, para simular el efecto de ráfaga excesiva,
que no se ve normalmente, pero que podría producir una textura más fina del residuo, y crear una
nube de polvo más fina para las pruebas.

La primera prueba realizada fue la Prueba Kuhner (Go/No Go)  de Explosión Esférica de 20 Lts. (Ver
diagrama anexo). Esta prueba determina si la nube de polvo creada, en diferentes concentraciones,
es explosiva. Esta prueba consiste en introducir diferentes concentraciones del material en una
cámara esférica de 20 lts., para crear una nube de polvo, e introducir una fuente de ignición. La
fuente de ingnición para este caso particular fue de  detonador 5kJ Sobbe Pyrotecnic(equivalente a
un petardoM80). Ambos dispositivos pueden verse en el diagrama esquemático, son los dos electro-
dos que se extienden hasta el centro de la cámara. Los posibles resultados son que ocurra una
explosión o que no ocurra. En todos los casos, ambas muestras del material, en diferentes concen-
traciones de nube de polvo, resultaron no ser explosivas (No Go).

La segunda prueba fue la del horno tubular Alundun, que consiste en inyectar un gramo de polvo de
ambas muestra en un horno de tubo. La temperatura dentro del horno de tubo es de 1400° F, y en
ello se diferencia de la prueba anterior, en la cual la temperatura no era elevada. A medida que la
nube de polvo se mueve hacia abajo, a través del aire caliente, puede ocurrir la combustión, y es
posible verla, en un espejo que se encuentra en la base del tubo. Los posibles resultados son que
ocurra una combustión, en forma de una llama visible, o que no haya reacción. En ambos casos, las
muestras de material, arrojaron un resultado de no combustión (No Go).
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Fenwal Safety Systems - Centro de Investigación de Combustión
700 Nickerson Rd.

Malborough, Massachussetts 01752
(508) 481-5800 Fax: (508) 485-3115

18 de Noviembre de 1997

Srta. Holly Spaulding
Sponge Jet Inc.
14 Patterson Lane 
Newington, NH 03801 USA

Estimada Srta. Spaulding:

Las dos muestras que suministró, se sometieron a pruebas en condición “como llegaron” para deter-
minar los niveles de concentración mínima de potencialidad de explosión (MEC, según sus siglas en 
inglés). Anexo encontrará un resumen de los resultados. Ambas muestras consistieron en partículas 
de diferentes tamaños, que incluyeron una cantidad significativa de partículas con un tamaño mayor a 
1mm. Ambas muestras son combustibles. Sin embargo, no son explosivas en una condición “como 
llegaron”. Es importante tomar en cuenta que esto no significa que las partículas más pequeñas no 
puedan formar nubes de polvo residual explosivo.

Dado que no fue necesario realizar la serie completa de pruebas de concentración mínima de poten-
cialidad de explosión, nos hemos tomado la libertad de eliminarlas de la facturación por servicios de 
pruebas.

Queremos agradecerle la oportunidad de brindarle nuestros servicios. Si podemos ayudarle de algún 
otro modo, por favor, no dude en llamarnos.

Sinceramente,
Thomas E. Forcier
Ingeniero de Proyecto
Centro de Investigación de Combustión
Grupo de Protección Contra Explosiones Industriales
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Fenwal Safety Systems 
Centro de Investigación de Combustión – Prueba de Combustibilidad de Nube de Polvo

Resumen de las pruebas de combustibilidad de nubes de polvo
Dos muestras identificadas, como se menciona en adelante, fueron suministradas por

Srta. Holly Spaulding
Sponge Jet Inc.

14 Patterson Lane 
Newington, NH 03801 USA
Teléfono: +1.603.610.7950

con el proposito de realizar las pruebas de concentración mínima de potencialidad de explosión
(MCE). Al material, debían realizarse las pruebas en una condición “como llegaron”. Las pruebas se 
llevaron a cabo según el proyecto del Centro de Investigación de Combustión de Fenwal No. TS-5161.
Ambas muestras consistieron en partículas de diferentes tamaños, que incluyeron una cantidad signi-
ficativa de partículas de un tamaño mayor a 1mm. Ambas muestras resultaron ser combustibles.
En el primer grupo de pruebas para determinar la concentración mínima de explosividad, ninguna de 
las muestras evidenció un comportamiento explosivo. Dado que el polvo es combustible, el compor-
tamiento no explosivo probablemente se debe al gran tamaño de las partículas. Con partículas de 
semejante tamaño, que tienden a asentarse rápidamente, no se puede determinar la suspensión de la 
nube de polvo en las pruebas de volúmenes cerrados, al momento de ignición.
Dado que no fue posible explotar el polvo, se cambió el protocolo de prueba de un MCE a una prueba 
Go/No Go. Una prueba Go/No Go sirve para determinar si el polvo suministrado es o no explosivo. La 
prueba se realiza utilizando un dispositivo pirotécnico 10kJ dentro de un tubo de ensayo de 20 lts. Se 
probaron diversas concentraciones y ninguna de ellas resultó explosiva. El resumen de las pruebas 
realizadas es el siguiente:
Resumen de los resultados de las pruebas

Identificación del material Concentración del polvo Aumento de Presión (bar) Conclusión
Muestra 1 (uso común) 500 g/mts3 0.0 No Go

1000 g/mts3 0.2 No Go
Muestra 2 (exceso de ráfaga)      500 g/mts3 0.0 No Go

1000 g/mts3 0.4 No Go
2000 g/mts3 0.3 No Go

Nota 1: El material se probó tal como fue suministrado.

Esta prueba Go/No Go también se condujo en un horno tubular Alundum a una temperatura de 1400°
F. En ella, se inyecta el polvo, neumáticamente, en la parte alta de un horno de tubo, creando una nube
de polvo. A medida que la nube migra hacia abajo, a través del aire caliente, puede ocurrir la com-
bustión en la forma de una llama visible, que se refleja en la base del tubo. En el caso de las muestras
suministradas por Sponge Jet, ninguna de las muestras produjo una llama visible en el tubo caliente.
Por lo tanto, ambas arrojaron un resultado No Go.
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Fenwal Safety Systems
Centro de Investigación de Combustión – Prueba de Combustibilidad de Nube de Polvo

Descripción de la prueba

Prueba de explosividad Go/No Go.
Esta prueba para determinar la potencialidad de explosión del material, se lleva a cabo dentro de un
sistema de prueba de deflagracion de polvo de 20 lts. como se muestra en el esquema, más adelante.
La fuente de ignición utilizada consiste en el detonador 5kJ Sobbe Pyrotechnic. Una prueba de defla-
gracion sencilla se realiza utilizando una muestra de 500 g/mts3. Un aumento en la presión, con una
corrección para efectos de la fuente de ignición, cuando es mayor a 1.0 bar, es considerado evidencia
de una propagación sostenida de llama, y es el criterio que define si un material como explosivo. Si el
aumento de presión es igual a cero, esto define a un material como no explosivo. Un resultado inter-
medio podría indicar la necesidad de estudios posteriores.

[ESQUEMA]
Diagrama esquemático del sistema de prueba de explosión esférica Kuhner de 20 lts.
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Resumen de los resultados:

Prueba Go/No Go (Sistema de explosión esférica Kuhner de 20 lts.)
Muestra Concentración del polvo Aumento de presión Conclusión
8 Reciclajes 500 g/mts3 0.0 No Go
8 Reciclajes 1000 g/mts3 0.2 bar No Go
18+ Reciclajes  500 g/mts3 0.0   No Go
18+ Reciclajes 1000 g/mts3 0.4 bar No Go
18+ Reciclajes 2000 g/mts3 0.3 bar No Go

Prueba Go/No Go (Horno tubular Alundum)
Muestra Peso Flama/No Flama Conclusión
8 Reciclajes 1 g. No Flama No Go
18+ Reciclajes 1 g. No Flama No Go

A pesar de que los resultados de estas pruebas revelan que ambas muestras enviadas al laboratorio
son no explosivas, el material es combustible, lo que quiere decir que, dada la situación de una llama
directa, va a producirse una combustión. La observación visible de los Laboratorios de Fenwal, así
como la de los técnicos de Sponge Jet, indican que el material no se quema con una llama abierta,
pero sí produce calcinación y arde sin llama. 
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